
 

2 階洗面室 給湯方法変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 階男女洗面室に設置されている電気湯沸器の給湯口を閉じ、2 階給湯室（3）に密閉型

ガス給湯器と半密閉型ガス給湯器を設置し、男女洗面室に給湯する給湯方法の変更工事が

行われている。 

 工事請負契約では給湯方式は 1 階に給湯用ボイラー室を設け、灯油給湯用ボイラーによ

る中央給湯方式であったが、竣工建物にはガス湯沸器・電気湯沸器・密閉型ガス給湯器に

よる局所給湯方式に変更されていた。 

 

 2 階給湯室(3)には、工事請負契約では㈱博善社負担工事としてガスコンロ（厨房機器）

2 台が設置され、給湯方式変更により開放型ガス湯沸器（11,2kW）２台が追加設置され、

竣工後、密閉型ガス給湯器（34,9kW）と半密閉型ガス給湯器（34,9kW）が無断設置され

ている。 

 ガスコンロは㈱博善社負担工事であり、ガスコンロ取扱説明書を所持していないことか

ら、正確なガス消費量を知ることが出来ないが、2 階給湯室(3)に設置されているガス燃焼

機器のガス消費量は 70kW を超えており、㈱博善社が行った密閉型ガス給湯器と半密閉型

給湯器設置による男女洗面室への給湯方式変更おいては届出が提出され、給湯変更工事が

行われていなければならない。 

ガスコンロ排気フード 

開放型ガス湯沸器 

半密閉型ガス給湯器 

密閉型ガス給湯器 

給湯配管 

 



 

ガス給湯器設置 給湯変更工事 

 

   

     

                                              

 

 

ガスコンロ排気フード 



 

2 階給湯室(3) 給排気筒、排気口、天井扇パンフード×2 
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ガスコンロ排気パンフード 

半密閉型ガス給湯器排気筒 

密閉型ガス給湯器給排気筒 

 局所給湯方式により設置された開放型ガス湯沸器の燃焼に必要な給気口と換気口の開

口部が見当たらない。また、無断設置された半密閉式ガス給湯器の燃焼に必要な給気口と

換気口の開口部が見当たらない。 

 

 ガス給湯器設置により、外壁タイル下地材(押出成型板)２箇所に開口工事が行われてい

る。適切な開口処理が行われているかは不明である。 

 

 ㈱博善社は、契約満了時に造作前の原状回復工事を行うという文書を㈲丸倉共立商事に

送付している。 

集会場(2) パンフード 



 

２階 男子洗面室 

 

 

 



 

２階 女子洗面室 

 

 

 

 


